
Risikountersuchungen für den geplanten Tunnel 
Elbquerung im Zuge der A 20 bei Drochtersen - 2009

Auftraggeber:
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, 
Schleswig-Holstein

Aufgabenstellung:
Untersuchung risikorelevanter Gesichtspunkte 
und Bewertung der Möglichkeiten und 
Grenzen des Feuerwehreinsatzes

Leistungsbeschreibung:

� Gesetzliche Grundlagen für Errichtung und 
Betrieb des geplanten Tunnels

� Anforderungen hinsichtlich Hilfeleistung 
und Brandbekämpfung durch Feuerwehr 
und Rettungsdienst 

� Schutzziele der Gefahrenabwehr

� Bewertung der besonderen Charakteristik 

� Untersuchung des zeitlichen Verlaufs eines 
100MW-Brandes mit Hilfe numerischer 
Simulation hinsichtlich der Gefahr eines 
Feuerübersprungs

� Erfassung und Bewertung der Personal-
stärke und der technischen Ausstattung der 
umliegenden Feuerwehren

� Aufstellung eines Brandschutzbedarfs-
planes

� Bewertung der Einhaltung der Schutzziele 
Personenschutz sowie Sachwertschutz

� Empfehlung zu alternativen Lösungen

Zeitliche Entwicklung der Wärmestrahlung bei einem 100MW-
Brand
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Analyse des Feuerwehreinsatzes im Brandfall


